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LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW l URZĄDZEŃ GRZEWCZYGH
93-231 Łódż, ul. Dostawcza 1 ,tęl, 42 64 00 8ż1

ZAŚWIADCZENIE ED/9 05 l2I
Kocioł typu SmartFire 22l3bzT zwłączoną sondą Lambda

o deklarowanej nominalnej mocy cieplnej 22kW
z automatycznym podawaniem paliwa, opalany biomasą w postaci pelet

produkowany przez:

',HKS 
LAZAR'' Sp. z o.o.

44-335 Jastrzębie-Zdrój; ul. Wodzisławska 15 B

spehria wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesigrr) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 201 5/1 189

zdnia28lrrvietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamęnfu Europejskiego i Rady 2009/125lWE
w odniesieniu do wymogów doĘczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Zńwiadczenie wydano na podstawie wyników badń laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 23/żl-LG.
Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.
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Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efekĘrłnośó enefgetyczna
ogrzewania pomieszczeń 0s 82 o//o

> 75 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej ś 20 kW
> 77 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr

Wltwarzane ciepło
użltkowe

Sprawnośó uĄtkowa ZuĘcie energii elekĘcmej na
potrzeby własne*

Emisje doĘczące sezonowego ogrzewania
pomieszczeń dla paliwa zalecanego
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EEI: 21(A+) Wymogi ekoprojektu: <40 ś20 < 500 ś200
* Pomiary zużycia energii elekĘczrej wykonało Laboratorium Badń Kotłów, Turbin, UrządzeńGrzeyczych i Odpylających oraz Emisji Ęłowo -
Gazowej.

(podpis)


