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potwierdzającerże z

kocioł wodny typu Smart Fire
o nominalnej mocy cieplnej 41 kW,

z automaĘcznym podawaniem paliwa stałego, opalany biomasą w postaci sprasowanej (pelet)

produkowany przez;

,,HKS [,AZAR" Sp. z o.o.
44-335 Jastrzębie-Zdrój; ul. Wodzisławska 15 B

badany zgodnie zrymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdanil z badah
rr 160/17-LG.

Świadectwo jest wazne pod warunk iem, że producent nie wprowad za żadnych zmian techn icznych
w produkowanychwządzeniach w stosunku do urządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, które wydało świadectwo.

okres ważności świadectwa
od 10.2020 do 10.2023

kierownik Laboratorium Badań kotłów
i Urządzeń Grzewg_zych
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LABORATORIUM BADAWCZE KOTŁOW I URZĄDZEŃ CRZEWCZYCH

93-23I Łódź, ul. Dostawcza l tel, 42 64 00 82l fax. 42 64 00 828 @
SWIADECTWO

Nr OS l136lCIJEl20

Kocioł wodny typu Smart Fire o nominalnej moc.v ciepinej 41 kW z automatycznym podawaniem
paliwa stałego. opalan_y biomasą w postaci sprasowanej (pelet)

badany zgodnie z w_T/maganiami PN-EN 303-5:20l2 spełnia wymagania 5 klasy.

Parametr
Miano I]zvskana warlość Wymagania

normy
Smart Fire 41

Paliwo Pelet

Z rvl,łączoną scndą Lambda Z lvłączoną sondą l.ambda

Moc cieplna kW 41,9 1114" 4|,1 12r0" (100+8)%o Qx "'
Sprawność r,1 % 91,0 9119" 92,3 9111 " > 8815**

rh

r--l

Co mg/m3 48 263" 63 337 "" < 500

NO* 162 l22" 173 163 ** bez wymagań

oGC 8 10*, 7 ll " <20

Pvł 15 17 ,* 10 12,* ( {[ xxx

w przeliczeniu nal}%olldziŃutlęnu w spalinach suchych
'') dotyczy obciążenia obnizonego < 30%o nominalnej mocy cieplnej
"') dotyczy t1,,lko moc,v. nominalnej
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